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MARKTGEMEINDE FELDKIRCHEN

HAUPTSTRARE 1
4101 FELDKIRCHEN

Datum 15.05.2025
. Kundennr. 10002161
PRUFBERICHT
Auftrag 728504 Frihjahrsuntersuchung
£ Analysennr. 162679 Trinkwasser
% Probeneingang 07.05.2025
§ Probenahme 07.05.2025
5 Probenehmer Agrolab Austria Markus Berger
:g Kunden-Probenbezeichnung Badeseestr. 4
£ Probenahmestelle-Bezeichnung Auslauf WH WC Damen
§ Witterung vor der Probenahme Wechselhaft
E Witterung wéhrend d.Probenahme Trocken
§ Bezeichnung Anlage WV Marktgemeinde Feldkirchen/D.
fg Offizielle Entnahmestellennr. 04
% Bezeichnung Entnahmestelle Netzprobe Badeseestr.
5 Angew. Wasseraufbereitungen keine
g Misch-oder Wechselwasser JA
£ Ruckschiuf Qual.beim Verbrauch JA
£ RuickschluB auf Grundwasser NEIN
=]
2 Chemisch-technische und/oder hygienische Wasseranalyse
< 304/2001 304/2001
£ _ . Parameter Indikator-
2 Einheit Ergebnis Best.-Gr. werte werte  Methode
g Allgemeine Angaben zur Probenahme
& |Lufttemperatur (vor Ort) l°C ] 11| : |
§ Sensorische Untersuchungen _ ] _
£ |Geruch (vor Ort) | geruchlos | 2) ONORM M 6620 : 2012-12 |
2 |Geschmack organoleptisch (vor [ geschmacklos‘ 2) ONORM M 6620 : 2012-12
i [Ort) ) _|
% [Farbung (vor Ort) farblos, klar, ohne 2l ONORM M 6620 : 2012-12‘
g ] Bodensatz
:E Mikrobiologische Parameter
£ [Koloniezahl bei 22°C |KBE/ml 21 o0 | 100 EN 1SO 6222 : 1999-05 |
E [Koloniezahl bei 37°C KBE/ml 8 0 20 EN ISO 6222 : 1999-05 |
§ |Coliforme Bakterien KBE/100m! 0 0 0 EN 1SO 9308-1 : 2017-01
£ E. coli KBE/100ml 0 0 0 ~ EN ISO 9308-1 : 2017-01
§ |Intestinale Enterokokken KBE/100mi i 0 0 EN ISO 7899-2 : 2000-04 |
E Physikalische Parameter
§ Wassertemperatur (vor Ort) °C 13,4 0 25 39 DIN 384044 : 1976-12 |
E |Leitfahigkeit bei 20 °C (vor Ort) |uS/cm 508 5 2500 “EN 27888 : 199309 |
8 |pH-Wert (vor Ort) | 74 0 6,5-9,88 ENISO 10523 : 2012-02 |
2 Meo\l‘mns At Seile 1von 3

Landgericht Wels Geschéftsfiihrer
FN: 207 355 Dr. Paul Wimmer
Ust./VAT-ID-Nr.. Manfred Gattringer

AT U 519 84 303 Dr. Carlo C. Peich




00C-10-527754u-DE-P10

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert. Ausschlieflich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

<G
dm AGROLAB 7°°

Your labs. Your service.

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

Datum 15.05.2025
Kundennr. 10002161
PRUFBERICHT
Auftrag 728504 Friihjahrsuntersuchung
Analysennr. 162679 Trinkwasser
T™WV ™V

304/2001  304/2001
Parameter Indikator-

Einheit Ergebnis Best.-Gr. werte werte  Methode
Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS)
\Perfluorbutanséure (PFBA) ua/l 0,0019| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03 |
Perfluorpentanséure (PFPeA) pall 0,0024| 0,001 DIN 3840742 : 2011-03
\Perfluorhexanséure (PFHxA) wall 0,0017 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorheptanséure (PFHpA) pall : <0,0010| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03 |
Perfluoroctanséure (PFOA) g/l ‘ 0,0026/ 0,001 | DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluornonanséure (PFNA) uall | <0,0010| 0,001 i | _DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluordecanséure (PFDA) ual/t <0,0010| 0,001 1 | DIN 3840742 :2011-03
Perfluorundecanséure ug/l <0,0010, 0,001 DIN 3840742 :2011-03
|(PFUnDA) |
Perfluordodecanséure ug/l | <0,0010( 0,001 DIN 3840742 :2011-03
(PFDoDA) | )
Perfiuortridecanséure (PFTIDA) pall ] <0,0010, 0,001 DIN 38407-42 :2011-03
Perfluorbutansulfonséure (PFBS) ug/h B <0,0010, 0,001 | _ DIN 3840742 :2011-03 |
Perfluorpentansutfonséure ug/! <0,0010/ 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03
(PFPeS) - _ _ _ -
Perfluorhexansulfonséure (PFHxS) [uafl 0,0016) 0,001 : . DIN 3840742 :2011-03 |
Perfluorheptansulfonséure : ug/l <0,0010, 0,001 DIN 3840742 : 2011-03
(PFHpS)
Perfluoroctansulfonséure (PFOS) [pgfi [ 0,0018| 0,001 _ DIN 38407-42 : 2011-03 |
|Perfluomonansuffonséure (PFNS) pa/l <0,0010| 0,001 | DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluordecansulfonséure (PFDS) ug/l <0,0010| 0,001 | DIN 3840742 ;:2011-03
Perfluorundecansulfonséure pg/l <0,0010| 0,001 | DIN 38407-42 : 2011-03
\(PFUnS) 3 = . S—
Perfluordodecansulfonséure ug/l <0,0010 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03
{PFDoS) |
‘Perﬂuortridecansulfonséure (PFTIDS) g/l | <0,0010 0,001 DI |\L38407.42 - 2011-03
Summe der PFAS (EU ug/l 0,012 0,001 0.1 Berechnung aus Messwerten der
2020/21 84} . ! Einzelparameter

18) Das Wasser solite nicht korrosiv sein. Bei Wasser, das bestimmt ist in Flaschen in Verkehr gebracht zu werden, darf der pH-Wert am Punkt
der Abfiillung bis zu 4,5 betragen. Ist dieses Wasser von Natur aus kohlenséurehéttig oder ist es mit Kohlenséure versetzt, kann der
Mindestwert niedriger sein.

2)  Fir den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Verdnderung

39) Dieser Richtwert gift nicht fir Warmwasser aus TWE Anlagen

TrinkwV: Trinkwasserverordnung BGBI Il 304/2001

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement,
BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in
environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Es handelt sich also um einen sehr zuverlassigen Wert mit einem Vertrauensniveau von 95%
{Konfidenzintervall). Abweichungen hiervon sind als Eintrag in der Spalte "Abweichende Bestimmungsmethode” gekennzeichnet.

Messunsicherheit Abweichende Bestimmungsmethode Parameter

24% Perfluorbutanséure (PFBA)

19% Perfluorhexanséure (PFHxA)

28% Perfiuorhexansulfonsaure (PFHxS),Perflucroctansulfonséure (PFOS)
23% Perfluoroctansiure (PFOA),Perfluorpentanséure (PFPeA)

Die Probenahme erfolgte gemaR: EN ISO 19458 : 2006-08
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Datum 15.05.2025
) Kundennr. 10002161
PRUFBERICHT
Auftrag 728504 Frihjahrsuntersuchung
Analysennr. 162679 Trinkwasser

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des
Untersuchungsumfanges - eingehalten.

Beginn der Priifungen: 07.05.2025
Ende der Prafungen: 12.05.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestelften
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargesteliten Kundeninformationen unteriiegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitat der Prilfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.

Bei der Konformitétsbewertung wird als Entscheidungsregel! der diskrete Ansatz angewendet (Messunsicherheiten werden nicht berdicksichtigt),
soweit durch entsprechende gesetzliche oder normative Grundlagen bzw. durch den Kunden nichts anderes festgelegt wurde.

AGROLAB Austria Herr Mag. Haginger, Tel. 07247/21000-0
Zeichnungsberechtigter Sachbearbeiter
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